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Dziatajgc na podstawie art. 24 ust 1, w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o Panstwowe] Inspekgi Pracy (Dz. U, Nr 89, paz, 588 z pdin, zmianami)

_ - inspektor pracy

~{tybul sluFbowy DRz Imin | nazaiskn inspakiona pracy)

v ramach terytorialng] wiasciwosci Okregowego Inspektoratu Fracy w Lodzi

przeprowadzit kantrolg w
Mla]ska Biblioteka Publiczna im. J. Tuwima

T in:l.rm: p-uan:rJ.l huulrl.imn:gn:-

95-060 Brzeziny, ul. Sw. Anny 36

[mdres prdmioh kontrakowanega]

[nazwa wydzialons] jedmostkl pedmictu kontrolowamego) !

~[adres wydzielone] jednosikl pocmichy konbrdiowanegol ¢
L T e
" {imin | nazwisho csaby reprezentjce) podmeat kansmiawany |
Dyrektor
(neEwa organ rmra:-:a-nlu};qmgn podmiot kontrolcamny] T

Dala rozpoczecia dzlatalnosci przez podmiot kontrolowany: . s b ; data objecia stanowiska
przez osobe lub powolania organu reprezentujgcego pﬂdmlm kun1rulﬂwan:.' 03.02. 2004

Fontrole przeprowadzons W dniuiach )
17.04.2009
[2znaczena dnl, w Kiorych OrEgproawad 200G Borvinaky ]
Liczha pracujgcych: 12, w tym:
pracujgcych na podstawie umow cywilno-prawnych 0,
podmictaw samozatrudniajgcych ske 0,
cudzoziemcow 0,
zatrudnionych w ramach stosunku pracy 12, w tym kobiet: 7, miodocianych: 0,
niegenosprawnych 0,
w kontrolowanym podmiocie.
Dala poprzednig) kontroli: 19.03.2009 r.



1. W czasie kontroli sprawdzono realizacje uprzednich decyzji | wystapien organtdw Pafistwowe|
Inspekcji Pracy oraz wnioskdw, zalecen i decyzji organtw kontroli | nadzoru nad warunkami pracy:

2. W czasia kontroli stwierdzono, co nasiepuje:

Kontrolg podjgto w wyniku odwolania sie podmiolu od decyzli dolyczges] zakresu inslalac)
elaklryczng],

W dniu 17.04.2009r. inspaktor pracy ustalik
Po ostatnigj kontroli, podmiot rozpoczat modernizacje zasilania elektrycznego: wymienit przowad
elekiryczny z rozdzielnicy glowne] RG klora znajduje sie na parterze budynku do rozdzisnicy
lokalnej na | pigtrze biblioteki. Wymiana przewodu elekirycznego byta konieczna ze wzglgdu na
uszkoczenie starego poprzez jego nadpalenie ze wzgledu na duzZe jego obciafenie.
Przewod zostat wymieniony na przewdd S-cio hyowy. Zostala lakie wymieniona rozdzienica
ghwna oraz zahezpieczenia.
Oéwietlenie oraz gniazda elekiryczne w pomieszczeniach czytelni internetowej, wypozyczalni dla
dorostych, gabinetu dyreklora- s3 zasilane przewodami 2- 2ylowymi z rozdzielnicy lokalne] na |
platrze do kidre] dochodzi przewod S-cio Zylowy.
Podmiot nie przeprowadzil pomiardw skutecznodcl ochrony preecwporazeniows| przed dotykiem
posrednim oraz bezposrednim w instalagjach i urzadzeniach elektrycznych po wymianie ww.
przewodu oraz zabezpiaczen,
Podmiot wykonat wymiang przewodu elektrycznego oraz zabezpieczeh w RG bez dokumentag
techniczne] ktbra wskazywala by dobor zabezpieczen oraz przekroj dobeare przewodu Se-cio
ylowego. <
Podmiot nie posiada opracowanej instrukcji eksploatacii urzadzen | instalac]l energetycanych.
W pomieszezeniu czytelni internetowe] oraz serwerowi zostaly zamontowane gniazda elektryczne
ze slykiem ochronmym oraz instalacja elektryczna 3-przewodowa. Instalace la oraz gniazda
wykonat zatrudniony w bibliotece informatyk — wg ustnego céwiadczenia p.o. dyrektora biblicteki.

Paonadto ustalono:

= Foto nr 1 — widok rozdzielnicy gidwnej RG — brak schematu elektrycznych polaczen.

» Foto nr 2 - pomigszczenia czytelni internatowej — przewdd zasilajacy urzgdzenie elekiryczno
ze slykiem ochronnym (komputer oraz monitor) widgczony do Zrodia napigciz bez styku
ochronnego. Obok (nie dzlatajace) nle podigezone do Prodia zasilania gniazdo ze stykiem
ochronmymm.

= Foto nr 4 — widok rozdzielnicy na | pigirze biblioteki — brak schematu elekirycznych pofaczen
oraz opisanych wartosci zabezpiccze.

« Folo nr 5 — pomieszczenie wypodyczalni ksigrek dla dorastych — puszk elekiryczne
cZynnymi przewodami na wierzchu bez przykrycia [ dekielkow™)

s Folo 7 - Rozdrielnica elekiryczna w pomiesrereniu serwera — brak oFnakowania
rozdzielnicy oraz schematu elektrycznych potgczen.

3. W czasie kontroli wydano decyz]i ustnych: 15, ktbre zostaly wykonane, Wykaz wydanych
decyzji stanowi zalacznik nr 1 do protokolu.

4. W czasie kontroli eprawdzone- nie sprawdzono’ | tozsamose:
T {dare osoby legitymowans] oraz akreslenie CTasY, mMIisjaca | prEyLEy Ny legitam owania)

5. W czasie kontroli pebremesnie pobrano'™ probki surowcow | materialdw  uzywanych,
wytwarzanych lub powstajacych w Ioku Produkeis ... e

6. W czasie kontroli udzielono / riswdzislera'™ porad:
-z zakresu bezpieczensiwa i higieny pracy: 3,
- Z zakresu prawnej ochrony pracy: -,



3

w tym z zakresu legalnoéc zatrudnienia: -.

. Do protokolu zalacza sie nie-zalgoza—sie’' zalacznikéw: 2, stanowigcych skladows czesé
protokodu

Zat, nr 1 - wykaz decyzji ustnych
zal. nr 2 - dok. fotograficzna,

[wyszEzegoinicnic Zalqumikow)

A Konlrole przeprowadzono w obacnosci: p.o. dyrekitora biblmteki—.

8 Profokdt sporzadzono w 2 egzemplarzach.

INSPEKTOR PRACY
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[podpis | peczed inapaklon precy )
G
"W odniu ;],TCILMU“ e Fostalem zapoznany Z trescig protokoiu | otrzymalem jego jeden
aqzamplarz.
By A 1
sindt kontrolowany)
Pouczenie:

Podmintowi kontrolowanemu pravsiuguje prawo zlokenia wniosku o objecie tajemnicy przedsigbiorstwa
nformacji zawartych w protokole kantroli

Do protokoly shedsne-wmiosek | nie zlozona wiosku.
Whinsek stanowi zalacznik nr ... do protokotu kontroli, * '

Podmictowi  kontrolowanemu preysleguje prawo Zgloszenia, przed podpisaniem  profokole koniroli,
umolywowanych zastrzeren do ustalen zawartych w profokole. Zastrzeienia naleky zgltosic na pismie w
terminie 7 dni od dnia preedstawienia prolokodu. Ddmowa podpisania protokody nie stamowi przeszkody
do zasiosowania przez inspeklora pracy stosownych Srodkdw prawnych.

Do usialen zawarlych w protokole zastrzezenia-wrisstons-/ nie wniesiono a'.mﬁlﬂmiﬂ#mr'"] da dnia

Zastrzezenia stanowlg zalgeznik nr .77 do protokolu kondrali. )



Uslasunkowanie sig inspektora pracy do wniesionych zastrzezed do protokobu:

B L L e R L R e R T BT R T e T (S ey

W owyniku uwzglgdnienia zazalenia na postanowienie inspextora pracy o zachowaniu w tajemnicy akalicznodo
umadiwiajgcych ujawnienie lozsamodci pra:nvmk:a lub osoby protokot przesiuchania zostal zniszczony (ar
23 ust, 5 ustawy o Panstwowe] Inspekeji Pracy). ™'
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Zat. Nr 2 do 09232-K040-PT/2009
Foto nr 1 — widok mzd:nelmcj.r glmme RG - brak schomatu elekt

e czytelni intemetowe) — pricwod zasilajacy urzadzenie elektryczne

Folo nr 2 — pomieszczeni
Ze siﬁucm nchrumym wiaczomy do Frédla napiecia bex styku ochronnego. Obok (nie

o ze stykiem ochronnym.
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Foto ard - miegjsce w ktdrym zostal wymiemony przev.id zasilajacy z RG rozdzielnice
lokalng na I pigtrze biblioteki.




Foto nr 4 — widok rozdzielnicy na I pigtrze biblioteki - bruk schematu elektrycznych potgczen
oraz opisanych wartodci zabezpieczen.




Foto nr 5 - pomieszczenie wypodvezalni ksigzek dla <orostych — puszki elektryvezne z
czynnymi przewodami na wierzchu hee praykrycia (|, Jokielkiw™)




Foto nr 6 — pomieszezenie serwerowi na [ pigtrze bibliosteki — wykonana instalacja elektryczna
natvnkowa 3 - preewodowa w korytkach — widoczne na zdjgeiu zabezpieczenie serwera.
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